Zatacznik nr 5
Opis Przedmiotu Zamdéwienia

»Dostawa ciektego tlenu na SUW Piaskownia wraz z dzierzawa zbiornika z parownica”.

Parametry techniczne dotyczace instalacji oraz ciektego tlenu.

Instalacja:

- zbiornik o poj. 25 ton ciektego tlenu,

- ciggly pomiar poziomu i ci$nienia,

- instalacja wyposazona w elektrozawér odcinajacy normalnie zamkniety.

- wymiary zbiornika zgodne z danymi zawartymi w projekcie budowy SUW Piaskownia.

Ciekty tlen o parametrach:
- minimalny przeptyw 40 m3/h (przy cién. 1 bar),

- jakos¢ tlenu nie mniej niz 95 % czystosci,
- zawartos$¢ azotu ok. 3 %,

- temperatura rosy min - 52 9C,

- weglowodory mniej niz 5,0 ppm,

- cisnienie przed reduktorem max. 7,0 bar,

- temp. max 27,6°C

Tlen stosowany w instalacji uzdatniania wody pitnej - wymagany aktualny ATEST
HIGIENICZNY PZH.




